















de  potencia  a  partir  de  una  estrategia  cooperativa  entre Matlab   y  el ATP. Esta  estrategia  de  simulación  permite 

















A  partir  del  surgimiento  de  las  técnicas  de 
computación  suave  tales  como  las  redes 
neuronales,  las  máquinas  de  soporte  vectorial, 
clasificadores  estadísticos,  entre  las  más 
importantes,  se  ha  logrado  dar  solución  a 
problemas  de  difícil  modelamiento  en  diversos 
campos  de  investigación  [1][2][3].  Las 
metodologías  basadas  en  estas  técnicas  tienen
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que  ser  ajustadas  en  una  etapa  de 
“entrenamiento”,  en  la  cual  se  requiere  de 
grandes  bases  de  datos  que  representen  el 
proceso  a  modelar.    Las  bases  de  datos 
normalmente se obtienen a partir de la medición 
continua  de  las  variables  de  interés,  pero  dado 
que muchas veces no se tienen todos los posibles 
estados  de  funcionamiento,  el  proceso  de 
entrenamiento  se  realiza  utilizando  bases  de 
datos  completas,  obtenidas  con  herramientas 
para  la  simulación  de  muchas  de  las  posibles 
situaciones  que un proceso pueda  experimentar. 
Así,  la  herramienta  de  computación  suave  se 
ajusta utilizando datos simulados y se prueba con 
bases  de  datos  medidas en un sistema real [4]. 
De acuerdo con lo anterior, para realizar muchos 
de  los  desarrollos  científicos  actuales,  la 
simulación forma parte de un conjunto de etapas 
dentro  de  un  proyecto  de  investigación.  Las 
simulaciones  pueden  ser  realizadas  usando 
software  especializado,  o  diseñando  una 
herramienta  para  tal  fin,  según  los 
requerimientos  específicos.  En  la  etapa  de 
simulación  del  sistema  real  se  deben  conocer 
todos  los  elementos  presentes  en  el  sistema,  de 
tal  forma que su comportamiento se describa de 
la manera más exacta posible [5]. Para el caso de 
la  aplicación  presentada  en  esta  investigación, 
asociada  al  modelado  de  los  sistemas  de 
distribución  de  energía  eléctrica,  es  necesario 
contar  con  información  de  la  longitud  del 
alimentador,  calibre  del  conductor  en  cada 
tramo, cargas del sistema, tramos monofásicos y 
trifásicos,  la  configuración  de  la  estructura  de 
suspensión  o  de  retención,  el  nivel  de  tensión, 
entre los más importantes [6]. 
Uno  de  los  campos  en  los  cuales  se  pueden 
aplicar  las  técnicas  de  computación  suave  a  los 
sistemas  de  distribución  y  por  lo  tanto  se 
requiere de una gran base de datos, está asociado 
al mejoramiento de la continuidad del suministro 
de  energía  eléctrica,  mediante  la  oportuna 
localización  del  sitio  de  falla  [4][7].  El 
mejoramiento  de  la  continuidad  del  suministro 
de  energía  es  importante  debido  a  que  se  debe 
mantener un nivel de calidad del servicio o por el 
contrario  estar  sujeto  a  las  penalizaciones 
impuestas  a  las  empresas  encargadas  de  la 
distribución  de  energía  estipuladas  en  el  marco 
de  la  reestructuración que  experimenta  el  sector 
eléctrico a nivel mundial [8]. 
Tal  como  se mencionó,  se  requiere  de una gran 
base  de  datos  de  falla,  para  lo  cual  se  necesita 
realizar  una  simulación  automática  de  fallas 
(SAF).  La SAF  se  ha  aplicado  a  la  solución  de 
diferentes  problemas,  entre  los  más  destacados 
se encuentra la localización de fallas en sistemas 
de  distribución  [4][7],  y  también  al 
mejoramiento  de  esquemas  de  pruebas  para 
algoritmos de relés [9]. Esta última aplicación es 
una respuesta al paradigma cliente servidor [10], 
y  propone  una  forma  para  que  investigadores  u 
operadores de red prueben el desempeño de relés 
comerciales,  sin  que  los  fabricantes  tengan  que 
revelar  sus  modelos  de  hardware  y  software  a 
los clientes. 
Aunque  la  SAF  reduce  en  gran  parte  el  tiempo 
de  simulación  comparada  con  una  simulación 
extensiva  realizada  de  forma  manual,  la 
estructura  con  la  que  se  ha  desarrollando  en 
forma  clásica  presenta  tiempos  de  simulación 
grandes, especialmente cuando se desean realizar 
simulaciones  en  sistemas  de  gran  tamaño.  Esto 
se debe principalmente a la forma secuencial con 
que  realiza  las  múltiples  tareas  [11]  [12].  Por 
esta razón, es necesario crear nuevas estructuras 
con  las que se optimice el tiempo de realización 
de  tareas  asociadas  a  simulación  automática  de 
fallas,  y  almacenar  la  información  relevante  de 
manera  adecuada para que  facilite  su  acceso  de 
forma  eficiente.  Este  acceso  es  fundamental  en 
aquellos  casos  donde  las  empresas  de 




relevadores  de  protección,  equipo  de  control, 
entre otros. 
Este  artículo  presenta  una  estrategia  de 
simulación  automática  de  fallas  que  permite  un 
ahorro  significativo  en  tiempo,  comparado  con 
las  metodologías  clásicas.  Como  contenido  del 
documento, en la sección 2 se presenta una breve 
descripción del enfoque clásico de la SAF, en la 
cual  se  explican  de  forma  general  las  partes 




las  pruebas  realizadas  en  cuatro  sistemas  de 




El  enfoque  clásico  en  el  desarrollo  de  este  tipo 
de  herramientas,  consiste  en  las  etapas  de 
simulación  vertical  usadas  hasta  ahora  por 
investigadores  en  aplicaciones  de  “software” 
para  relés  y  para  localización  automática  de 
fallas,  entre  otros  [11][12].  Las  etapas  más 
importantes  que  componen  las  herramientas  de 




La  SAF  puede  ser  realizada  usando  cualquier 
programa  de  simulación  de  eventos  transitorios 
electromagnéticos  como  el  EMTP,  Alternative 
transients  Program  ­  ATP,  EMTDC/PSCAD, 
NETOMAC,  MORGAT,  MICROTRAN  en 
combinación  con  algún  software  de  manejo 
eficiente  de  datos  como  el Matlab   o  el Scilab. 
En  esta  investigación  se  propone  analizar  la 
combinación  entre  ATP  debido  a  su  calidad  de 
software  libre,  a  la  excelente  capacidad  de 
cálculo  y  a  la  exactitud  de  los  modelos 
empleados  para  la  simulación,  entre  otros  [13]. 
El  Matlab  ,  se  utiliza  por  la  eficiencia  que 




las  herramientas  de  análisis  general  de  datos 
[14]. 




del  sistema  es  necesario  conocer  sus  aspectos 
físicos y topológicos, al igual que la resistencia y 
la  reactancia  de  cada  tramo,  nivel  de  tensión  y 
valor  de  las  cargas,  entre  los  más  importantes. 
Los datos que requiere cada simulador dependen 
de  su  propósito  y  también  de  la  forma  como 
procesa la información. 
Para el caso de la SAF, el modelo del sistema de 
potencia  debe  incluir  la  mayor  cantidad  de 
información  posible,  ya  que  los  fenómenos  de 
este  tipo  son  sensibles  a  cambios  en  las 
condiciones  de  previas,  durante  y  luego  de  la 
falla del sistema. 
La información requerida para el enfoque clásico 
de SAF,  aplicado a  los  sistemas  de  distribución 
de energía eléctrica, consta básicamente de: a)El 
diagrama  unifilar  del  sistema;  b)  El  número  de 
fases  de  cada  tramo  (monofásico,  bifásico, 
trifásico); c) Configuración,  tipo de conductor y 
longitud de cada tramo; d) Características de  las 
cargas  y  sus  localizaciones;  e)  Conexión  y 
localización  de  los  transformadores;  f) 
Características  del  sistema  de  potencia  que 
alimenta  al  sistema  de  distribución  a  modelar 
(Tensión e  impedancia de Thevenin);  g)Tensión 
y  frecuencia de operación  y,  h) Rango probable 
de  variación  de los parámetros del sistema [6]. 
Dentro del enfoque clásico es necesario tener en 
cuenta  que  la  mayoría  de  empresas  de  energía 
encargadas  especialmente  de  la  distribución, 
cuentan  con  muy  poca  información  de  la 




Para  la  simulación  automática  de  fallas  en  los 
sistemas de distribución, se efectúan cambios en 
la  tarjeta  generada  por  atpdraw  de  ATP.  Estos 
cambios  se  realizan  por  medio  de  un  software 
que  permita  el  manejo  de  archivos  de  texto  y 
cadenas de caracteres  tal como  lo hace Matlab  
para  el  enfoque  clásico.  La  SAF  de  manera 
general, se realiza creando copias del sistema de 
distribución  por  medio  de  la  “tarjeta  base” 
generada  en  el  código  propio  de  ATP.  Cada 
copia de  la “tarjeta base” contiene  el sistema de 
distribución modificado  para  que  se  simule  una
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falla  diferente,  según  los  requerimientos  de  la 
simulación. Las fallas generadas en el sistema de 
distribución  y  la  forma  estructurada  de 
numerarlas  se  encuentra  descrito  en  [11]. 
Durante  la  generación  de  las  fallas  se  tiene  en 
cuenta  que  el  sistema  puede  tener  tramos 
monofásicos donde sólo se realizan fallas de este 
tipo,  en  los  tramos  bifásicos  sólo  se  pueden 
realizar  fallas monofásicas  o  bifásicas, mientras 
que  en  los  tramos  trifásicos  se  pueden  realizar 
todos  los tipos de fallas. La simulación de fallas 
se  realiza  utilizando  diferentes  resistencias  de 
falla,  según  el  propósito  de  la  base  de  datos. 
Normalmente,  para  fallas  de  cortocircuito  de 
baja  impedancia  se  sugiere  utilizar  resistencias 
de falla en el rango de 0 a 40Ω [15]. 
En  la  figura  1  se  muestra  la  estructura  para  la 
simulación  automática  de  fallas  según  la 
propuesta  clásica  [12].  En  esta  estrategia  se 
aprecia  cómo  se  utiliza  Matlab   y  ATP  de 
manera  complementaria.  Las  etapas  más 


























Para  la  generación  del  listado  de  fallas  es 
necesario  crear  una  rutina  usando Matlab  ,  por 
lo  cual  se  requiere  conocer  cuales  de  los  nodos 
del  sistema  son  trifásicos,  bifásicos  o 
monofásicos  y  las  correspondientes  fases,  para 
los  últimos  dos  casos.  Finalmente,  se  debe 
especificar  los  rangos  en  los  cuales  varía  la 
resistencia  de  falla,  con  el  fin  de  generar  un 
archivo  para  cada  una  de  las fallas simuladas. 
El archivo contiene una lista con todas las fallas 
que  se  deben  simular  (filelistatpfault.txt).  La 
sintaxis para nombrar el archivo contiene toda la 
información  asociada,  tal  como  el  tipo  de  falla 
(XX  con  dos  números  de  01  a  11  para  los  11 
tipos  de  fallas),  el  número  de  la  barra  en  falla 
(YY  de  01  a  99)  y  el  valor  de  la  resistencia  de 
falla  (ZZ  para  01  a  99  valores  posibles).  El 
nombre  así  definido  se  graba  en  una  plantilla 
como  FallaXX _ BusYY _ RfZZ.txt,  a  partir  del  cual  se 
genera un archivo FallaXX _ BusYY _ RfZZ.atp 
2.3.2.  Generación de copias de la tarjeta base 
En  esta  parte  es  necesario  volver  a  llamar  al 
archivo  donde  se  tiene  el  listado  de  fallas 
(filelistatpfault.txt),  y  también  un  archivo  ×.atp 
que contiene la tarjeta del sistema de distribución 




de  fallas  creada  previamente.  Este  nombre  va 
cambiando para  cada nodo del  sistema  según  el 
tipo de falla y la resistencia de falla. 
2.3.3.  Ejecución  automática  de  los  archivos 
copia para fallas 
En la ejecución automática de los archivos copia 
generados  en  la  sección  anterior,  se  utiliza  un 
archivo  de  simulación  por  lotes  llamado  batch, 
para  crear  nuevos  archivos  con  extensión  ×.bat 
que  ejecutan  todas  las  simulaciones  propuestas 
en los archivos copia. 
Para la operación de esta rutina es necesario abrir 
el  archivo  de  texto  con  el  listado  de  fallas,  al 
igual  que  todos  los  archivos  copia,  generados 
previamente.  Se  debe  tener  en  cuenta  que  al 
simular  un  archivo  ×.atp,  son  generados  un
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conjunto  de  archivos  asociados  como  ×.lis, 
×.dbg,  ×.tmp  y  ×.pl4.  En  el  caso  de  la  SAF 
clásica,  sólo  se  conserva  el  archivo  ×.pl4  que 
contiene  los  resultados  numéricos  de  las 
muestras  de  tensión  y  corriente  trifásicas 
obtenidas  de  las  simulaciones  de  los  archivos 
×.atp. 




corriente  medidos  en  la  subestación  para  cada 
una  de  las  fallas  simuladas  en  el  sistema  base, 
bajo  diferentes  condiciones  de  falla.  Con  el  fin 
de aprovechar la facilidad en la manipulación de 
datos que posee Matlab  , se crea una rutina que 
realiza  la  apertura  de  cada  archivo  ×.pl4,  que 
convierte  datos  de  cadena  de  caracteres  a 
números  y  los  almacena  en  vectores  que  llevan 
el  mismo  nombre  de  cada  una  de  las  variables 





la  conversión  de  cada  archivo  × .pl4  a  × .mat. 
Esta  es  una  tarea  con  alto  costo  computacional 
en el enfoque clásico y para sistemas de potencia 
de  gran  tamaño,  con  lo  cual  la  simulación 
automática  tarda mucho  tiempo si se consideran 
varias resistencias de falla. El enfoque propuesto 
para  la  SAF  permite  reducir  el  tiempo 
computacional  en  la  ejecución  de  las  etapas 
mencionadas,  además  de  proponer  una  forma 
eficiente de identificar cada uno de los elementos 
del sistema de distribución, así como guardar  la 
información  relevante  de  forma  ordenada  para 
diferentes  estudios,  especialmente  los  de  fallas. 
A  continuación  se  mencionan  los  aspectos  más 
importantes del enfoque propuesto. 
3.1.  Información  r equer ida  del  sistema  de 
potencia 
Así  como  en  el  enfoque  clásico  de  la  SAF,  el 
enfoque  propuesto  debe  contar  con  un  modelo 
que  pueda  contener  toda  la  información 
requerida. Como complemento  a  la  información 
usada  en  el  enfoque  clásico,  el  nuevo  enfoque 
cuenta  con  información  topológica  adicional  de 
la red tal como: a) Longitud y tipo de conductor 
de los tramos del sistema; b) Tipo de estructuras 
usado  en  cada  tramo  y;  c)  Presencia  de 
conductor de retorno en el sistema. 
3.2.  Codificación  eficiente  para  el  acceso  a 
la información 
Con  el  fin  de  acceder  de  forma  eficiente  a  la 
información  durante  la  SAF,  es  necesario 
plantear una estructura para designar a los nodos 
del  sistema  de  forma  adecuada.  Para  ello  se 
propone  designar  los  nodos  trifásicos  usando 
cuatro  dígitos,  de  la  forma  nxxx,  donde  los  tres 
últimos  dígitos  representan  cada  uno  de  los 
nodos del sistema. 
Para  los nodos monofásicos se designan usando 
cinco  dígitos de  la  forma  nxxxf,  donde  la  letra  f 
representa cada una de las fases, y para nombrar 
los nodos que pertenecen al conductor de neutro 
se  propone  gxxx  donde  la  letra  g  representa  un 
nodo de neutro. 
3.3.  Conexión de los elementos falladores 
Otro  aspecto  a  considerar  dentro  del  enfoque 
propuesto  son  los  elementos  falladores.  A 
diferencia  del  enfoque  clásico  donde  solo  se 





el  conductor  de  neutro  (7  tipos  de  falla).  La 
ilustración  del  elemento  fallador  genérico  que 
permite  la  simulación  de  todo  el  conjunto  de 
fallas se muestra en la figura 2. 
Con  el  fin  de  incluir  el  elemento  fallador  a  la 
SAF  es  necesario  determinar  el  tipo  de  estudio 
que se desea realizar (fallas a tierra o al neutro), 
ya que cada simulación requiere modificación en 












instante  de  inserción  de  la  falla  (cierre  de  los 
elementos  de  conmutación),  se  debe  ajustar  el 
elemento  fallador  como  se presenta  en  la  figura 
3.  Por  ejemplo  en  el  caso  de  realizar  una  falla 
monofásica  de  la  fase  b  a  tierra,  es  necesario 





de  cerrado  del  elemento  de  conmutación  de  la 
fase correspondiente y el de tierra. 
Para  una  falla  entre  dos  fases  sin  tierra,  se 
conectan  los  elementos  de  conmutación 
correspondientes  a  las  fases  donde  se  desea 
simular  la  falla.  Luego  se  indica  el  tiempo  de 




conjunto  de  fallas  a  tierra,  el  conjunto  total  de 
fallas  posibles  es  once  (3  fallas  monofásicas  a 
tierra, 3 fallas bifásicas, 3 fallas bifásicas a tierra, 
1 falla trifásica, 1 falla trifásica a tierra). Para las 
fallas  a  neutro  se  pueden  simular  igual  número 





se  desea  realizar  una  falla  en  el  nodo  nxxx,  se 




























































la  simulación,  se  propone  una  estructura  de 
simulación  donde  de  forma  paralela  se  simulan 
un  conjunto  de  fallas  según  el  tipo  de  falla 
propuesto en [11] y [12]. La estructura propuesta 
para  simulación  paralela  de  eventos  se  muestra 
en la figura 4. 
La estrategia propuesta considera que se realizan 
de  forma paralela  n  simulaciones. El valor de n 
seleccionado  es  3,  debido  a  que  hay  tres 
posibilidades de falla, según el numero de fases, 
considerando un sólo tipo de falla (por ejemplo, 
si  es  una  falla  monofásica,  ésta  tiene  la 
posibilidad  de  ser  en  la  fase  a,  b  o  c).  En  la 
figura  4  el  bloque  de  fallas  corresponde  al 
conjunto  de  fallas  que  es  posible  simular  de
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acuerdo  al  valor  de  la  variable  tipo.  Como 





































desea  simular  los  11  tipos  de  falla  diferentes 
(tres fallas monofásicas, una por fase; tres fallas 
bifásicas;  tres  fallas  bifásicas  a  tierra;  una 
trifásica  y  finalmente  la  trifásica  a  tierra),  se 
simulan de forma secuencial cuatro conjuntos de 
fallas. Los tres primeros conjuntos contienen tres 
tipos  de  falla  diferentes  cada  uno  y  el  último 
conjunto  contiene  sólo  dos.  Si  el  número  de 
simulaciones  deseado  es  menor  a  tres,  se  tiene 
solo  un  conjunto  de  simulación  con  una  o  dos 
simulaciones  de  forma  paralela.  De  forma 
adicional,  toda  la  información  resultante  y  que 
no  es  relevante  para  el  problema  de  simulación 
de fallas se debe eliminar para reducir el espacio 
usado  en  memoria.  La  información  relevante 




Luego  de  tener  la  información  de  las 
simulaciones  guardadas  de  forma  ordenada,  se 
deben  convertir  los  archivos  ×.pl4  a  archivos 
×.mat,  con  el  fin  de  tener  toda  la  información 
proveniente  de  la  SAF  disponible  bajo  el 
estándar  de  Matlab   para  realizar  diferentes 
análisis. El proceso de conversión de archivos se 
realiza  de  forma  similar  a  la  simulación 
automática mostrada  en  el  numeral  3.1,  usando 
una herramienta  llamada  pl42mat.exe  encargada 
de  hacer  la  conversión  de  datos  a ×.mat. 
Cuando  todos  los  archivos  están  convertidos  al 
estándar  de  datos  de  Matlab  ,  cada  archivo 
contiene  información  de  tensión  y  de  corriente 
medidos en  la subestación, además de un vector 
de  tiempo  de  simulación,  e  información  de  la 
corriente que circula por  el conductor de neutro 
(sólo si éste es incluido dentro de la simulación). 
La  estructura  completa  del  nuevo  enfoque  para 
simulación automática de fallas se presenta en la 
figura  5,  donde  se  muestran  las  carpetas 
(Principal,  Archivos  ATP,  Archivos  MAT, 
Archivos  PL4,  Ejecutables  ATP),  que  son 


































Para  probar  la  metodología  propuesta  se 
proponen  cuatro  sistemas  de  distribución  de 
energía  eléctrica  de  amplia  difusión  para 
estudios  de  fallas.  Los  sistemas  de  prueba 
propuestos son un sistema prototipo de 20 nodos, 
el  sistema  IEEE  de  34  nodos  [16],  el  sistema 
IEEE de 123 nodos [16], y un sistema de prueba 
real de una empresa de distribución en Colombia 
de  250  nodos.    Cada  uno  de  estos  sistemas 
cumplen con características propias de  las  redes 
de  distribución  como  cargas  desbalanceadas, 
cargas  intermedias,  laterales  monofásicos  y 
trifásicos,  entre  las  características  más 
importantes. 
Las  pruebas  realizadas  fueron  enfocadas  a 
determinar  el  ahorro  en  tiempo  computacional 
que  ofrece  la  metodología  propuesta  en 
comparación  al  enfoque  clásico,  haciendo  un 
análisis  comparativo  con  cuatro  sistemas  con 
diferente número de nodos. 
4.1.  Tiempo  de  simulación  con  el  enfoque 
clásico 
Para  cada  uno  de  los  sistemas  simulados,  el 
número  de  fallas  máximo  (Nfallas–max)  que  es 
posible realizar  en  este sistema de potencia  está 
dado por la ecuación (1). 




es  el  número  de  resistencias  de  falla  utilizadas 
para la simulación. 
4.1.1.  Sistema de prueba de 20 nodos 
Este  sistema cuenta  con 15 nodos  trifásicos y 5 
nodos  monofásicos  de  la  fase  a.  Considerando 
que  se  utilizaron  10  valores  diferentes  de 
resistencias  de  falla,  se  pueden  realizar  1650 
fallas  en  los  nodos  trifásicos,  mientras  que  50 
fallas en los nodos monofásicos, para un total de 
1700 fallas. 







de  la  fase  a. Considerando  que  se  utilizaron  10 
valores  de  resistencia  de  falla,  en  los  nodos 
trifásicos es posible realizar 2860 fallas, mientras 
que  en  los  nodos  monofásicos  se  tienen  240 
fallas,  para  un  total  de  fallas  de  3100. 





A partir  de  la  ecuación  (1)  y  con 10  valores  de 
resistencia  de  falla,  es  posible  realizar  7040 
fallas  en  los  nodos  trifásicas,  mientras  que  se 
pueden  tener  900  fallas  para  los  nodos 
monofásicos,  con  un  total  de  fallas  de  7940 
fallas. 
A  partir  del  enfoque  clásico  la  simulación  de 
cada  evento  tiene  un  tiempo  computacional  de 
7,35s,  y  la  simulación  completa  de  los  eventos 
tiene  un  tiempo  computacional  de  58359  s  o 
16,21 horas. 
4.1.4.  Pruebas  con  el  sistema  real  de  250 
nodos 
Al  igual  que  en  los  casos  anteriores  y  con  10 
resistencias  de  falla  es  posible  realizar  7700 
fallas  en  los  nodos  trifásicos, mientras que para 
los nodos monofásicos  se pueden  realizar 4290, 
para  un  total  de  fallas  de  11900  fallas. 




tiempo  computacional  de  112106,5  s  o  31,14 
horas. 





















En  la  figura  6  se  presenta  una  gráfica  de 
tendencia  lineal  en  escala  semi­logarítmica,  que 
permite  ver  los  tiempos  de  simulación  para 
resolver cada una de las simulaciones extensivas 
de  falla,  según  en  enfoque  clásico  y  el  enfoque 
propuesto. 
A  partir  de  la  tabla  1  y  la  figura  6,  es  posible 
observar  que  los  tiempos  computacionales  para 
realizar  el  proceso  de  SAF  usando  la 
metodología propuesta  son muy  inferiores  a  los 
de  la  metodología  clásica.  También  que  entre 
más  nodos  tenga  el  sistema  el  enfoque  clásico 
presenta  tiempos  de  simulación  que  crecen  casi 
de  forma  aritmética.  Según  los  resultados se 
aprecian reducciones en el tiempo de simulación 




un  computador  de  escritorio  PC  Pentium 
2,8GHz, 504MB RAM. 
Los  bajos  tiempos  de  simulación  obtenidos 
usando  la metodología  SAF  propuesta  permiten 
realizar  simulaciones  extensivas  de  fallas  en 
sistemas  reales  que  normalmente  pueden  tener 
más  de  200  nodos,  según  el  alimentador  a 
analizar.  Así,  utilizando  un  computador 
relativamente básico, se pueden obtener tiempos 
de  simulación  extensiva  de  fallas  del  orden  de 
una o dos horas, considerando sistemas de hasta 
700  nodos,  lo  cual  hace  viable  la  aplicación  en 
sistemas  reales.  Adicionalmente,  aplicaciones 
como la aquí presentada hacen viable resolver un 
paradigma  cliente­servidor  en  el  que  los 
investigadores  de  universidades  o  empresas 
puedan  obtener  datos  del  sistema  por medio  de 
una  interfase,  para  probar  sus  algoritmos  o 
hardware  sin  necesidad  de  conocer  datos 
confidenciales de las redes de distribución donde 
se  realicen  las  pruebas.  Por  otro  lado,  los 
operadores de la red pueden actualizar y mejorar 




nodos  permite  de  manera  eficiente  a  los 
operarios de la red acceder a información variada 
del  sistema,  facilitando  la  actualización  de 






En  este  artículo  se  presenta  un  enfoque  de 
simulación  automática  de  fallas  (SAF)  en 
paralelo y se  compara con    la metodología SAF 
basada  en  un  enfoque  clásico  que  realiza 
simulaciones  de  forma  continua.  Se  muestra 
como  el  enfoque  SAF  clásico  presenta  un  alto 
tiempo  computacional  especialmente  para 
sistemas de gran tamaño, mientras que en el SAF 
propuesto  este  tiempo  de  simulación  se 
disminuye de manera considerable. 
Este  tipo  de  aproximaciones  permiten  realizar 
simulaciones  más  eficientes,  lo  cual  es 
especialmente  importante  en  aquellos  casos 
donde se requiere de un gran  tamaño de  la base 
de fallas, tal como es el caso de las técnicas del 
campo  de  la  computación  suave  (Redes 
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